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PROGRAMMA DEGLI ADEGUAMENTI 

1. PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

La proposta di riqualificazione intende completare gli adeguamenti per quanto riguarda: 

• la messa in sicurezza dei quadri elettrici; 

• sostituzione sostegni ammalorati e bonifica linea aree; 

• gli abbagliamenti molesti - della luce invasiva e/o intrusiva; 

• i fenomeni di inquinamento luminoso (non conformità LR17/09); 

• le situazioni di sovrabbondanza o insufficienza di illuminazione; 

• il completamento della riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne. 

Sulla base delle risultanze emerse in fase di censimento e sulla scorta di quanto verrà esposto nei 

successivi paragrafi del presente allegato si propongono alla Amministrazione la seguente sequenza 

di interventi: 

1.1. Messa in sicurezza dei quadri elettrici 

Il censimento dei quadri elettrici è di recente realizzazione, per ogni quadro è stata realizzata una 

scheda riepilogativa della caratteristiche e anomalie dello stesso. 

Per un maggior dettaglio del singolo quadro vedi elaborato “censimento degli impianti”. 

Gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza sono: 

• aggiunta differenziale 

• rifacimento quadro elettrico 

• sistemazione quadro elettrico 

• aggiunta orologio astronomico 

• sistemazione ed etichettatura quadro 
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Q_001 303628151         X     

Q_002 317192959 X X     X     

Q_003 317970714   X     X     

Q_004 317517955         X     

Q_005 369808079     X   X     

Q_006 317515618 X       X     

Q_007 341603501         X     

Q_008 S46P7U363 X X     X     

Q_009 304015365     X   X   X 

Q_010 322837895         X     

Q_011 303627979         X     

Q_012 317512651 X X     X   X 

Q_013 302171564 X X     X   X 

Q_014 323122423         X   X 

Q_015 317513941         X     

Q_016 303628061         X     

Q_017 336896614         X   X 

Q_018 303627588     X   X     

Q_019 0     X   X     

Q_020 317520158         X     

Q_021 317513496         X   X 

Q_022 
MANCA 
CONTATORE         

X 
    

Q_023 335622201         X     

Q_024 317520638         X     

Q_025 318258341 X X     X     
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Q_027 317513275 X   X   X     

Q_028 

CONTATTORE 

NON 
ACCESSIBILE         

X 
    

Q_029 310196215         X     

Q_030 303004661   X     X     

Q_031 317128801     X   X   X 

Q_032 

SOTTO 

Q_43A         
X 

    

Q_033 

CONTATTORE 

NON 

ACCESSIBILE         
X 

    

Q_034 317390238 X X     X     

Q_035 0     X   X     

Q_036 303627031     X   X     

Q_037 0     X   X     

Q_038 300354769         X     

Q_039 305692981         X     

Q_040 317857110         X   X 

Q_041 317060106         X   X 

Q_042 323055335     X   X     

Q_043 317516410   X     X     

                  

Quantità   7 8 11   43   9 
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1.2. Orologi astronomici 

Si propone l’installazione per ogni quadro di un orologio astronomico che avrà la funzione di 

ottimizzare gli orari di accensione e spegnimento. 

Attualmente sono installati sistemi di accensione basate su crepuscolare che non permettono il 

ritardi/anticipi all’accensione e spegimento. Si propone quindi la programmazione in modo che 

l’accensione avvenga 20min dopo il tramonto e riaccensione 20 min. prima dell’alba. 

Si propone di posticipare l’accensione di ulteriori 10 minuti (30min. totali), soltanto nel periodo 

estivo. 

Questo comporta una riduzione del tempo di funzionamento stimato in 30 ore annue per circuito.  

L’installazione di un orologio in alternativa al crepuscolare, comporta una riduzione del 

funzionamento delle lampade di 152 ore annue. 

 

1.3. Installazione dispositivi per la riduzione del flusso 

Relativamente alla riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne con conseguente risparmio nella 

gestione si segnala come nel territorio siano presenti n.6 regolatori di flusso. 

La regolazione permette di ridurre la potenza assorbita dalle lampade commisurandone l'emissione 

luminosa alle effettive esigenze di utilizzo, la stabilizzazione della tensione aumenta la durata delle 

sorgenti rallentando la deriva dell'efficienza luminosa e riducendo i costi di manutenzione. 

L’utilizzo di tali apparecchiature consentono di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Risparmio energetici oltre al 40 %; 

• Ottimizzazione del rendimento di tutti gli impianti esistenti; 

• Mantenimento della uniformità di illuminamento (vengono mantenute accese tutte le 

lampade); 

• Sfruttamento ottimale delle lampade, garantendo condizioni di alimentazione e funzione 

costanti nel tempo; 

• Razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica; 

• Riduzione dei costi di esercizio; 
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Vista l’obbligatorietà della LR 17/09, di ridurre il flusso luminoso entro le ore 24, e che la maggior 

parte dell’impianto è sprovvisto di sistema di riduzione di flusso è stato previsto il riduttore in tutti i 

quadri sprovvisti per un totale di 35. 

Si propone nel caso di utilizzo di sorgenti al sodio, l’installazione di regolatori di flusso centralizzati 

nei quadri con potenza superiore a 3KW, e puntuali peri restanti. 

Nel caso di intervento di bonifica con apparecchi a Led, la regolazione del flusso può essere 

impostata di fabbrica nel driver dell’alimentatore dell’apparecchio. 

La regolazione puntuale di quest’ultimo può raggiungere fino il 50%. 

1.4. Impianti viari 

Per gli impianti viari si è condotto uno studio che raggruppa per tipologia/marca/modello gli 

apparecchi illuminanti presenti nel territorio. 

Tutte le informazioni relative per la identificazione del corpo illuminante sono già state condotte 

nell’elaborato “censimento degli impianti”. 

Mentre nell’elaborato “stato di fatto dell’illuminazione del territorio”, sono contenute delle schede 

tecniche che riportano la “non conformità” alla LR17/09 e alla precedente LR 22/97. 

Le schede alla fine del presente fascicolo prendono in esame le aree pubbliche e l’illuminazione 

degli edifici comunali, indicando le modalità e i scadenze di intervento come richiesto dalla LR. 
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PROPOSTE ADEGUAMENTI PER MESSA IN SICUREZZA 

1.5. Comune Veggiano – bonifica linea aerea 

VIA SABBIONI 

 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

In prossimità dell’incrocio tra via Pedagni ed il QE_43 risulta esserci un lampione collegato 

tramite una linea aerea. 

Tale situazione andrebbe sanata interrando opportunamente la linea. 

Il corpo illuminante va infine riposizionato, data l’inclinazione non conforme alla L.R.17 
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1.6. Riqualificazione degli impianti 

A seguito delle risultanze del censimento e delle indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico la 

riqualificazione si può così articolare: 

• eliminazione delle lampade a vapori di mercurio 

• eliminazione dei corpi illuminanti a sfera che attualmente introducono un inaccettabile 

inquinamento luminoso 

• installazione di nuovi corpi illuminanti in sostituzione di armature che risultano scadenti e 

difformi alla normativa 

Si allegano di seguito delle schede che propongono la riqualificazione e l’efficentamento di alcune 

zone utilizzando come sorgente luminosa lampade a Led. 
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2. COMUNE DI VEGGIANO – IPOTESI DI BONIFICHE PER EFFICIENTAMENTO 

IMPIANTI 

2.1. SP51 – via Pedagni 

       
STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente la SP51 è illuminata con armatura tipo “AEC ECOLO” dotate di lampade al mercurio 

da 100W. 

 n°53 punti su palo da 5/6 metri, dotati di armature al mercurio da 125W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

 
 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa. 
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Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore (Palim=18.75W) ho una potenza totale assorbita 

dall’apparecchio di 145W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=34x145 = 4.930W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME4b ha la possibilità di essere ridotta a ME5 con 

l’utilizzo di sorgenti a resa cromatica Ra_60. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 70W, l’innalzo del palo di almeno un metro ed un raddoppio dei pali per consentire 

l’utilizzo di un’altezza di 5m. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 

 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico (Palim=5W) ho una potenza totale 

assorbita dall’apparecchio di 75W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=68x75 = 5.100W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

45W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=68x45 = 3.060W 
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2.2. via Roma 

       
STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Roma è illuminata con armature obsolete a fungo dotate di lampade al sodio alta 

pressione da 70W. 

 n°10 punti su palo da 4 metri, dotati di armature al mercurio da 70W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, risulta 

difficile creare un calcolo data l’obsolescenza dell’apparecchio illuminante. 

 

Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore (Palim=10.5W) ho una potenza totale assorbita 

dall’apparecchio di 80.5W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=10x80.5 = 805W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME4b ha la possibilità di essere ridotta a ME5 con 

l’utilizzo di sorgenti a resa cromatica Ra_60. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 70W. 
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Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 
 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=3.5W) 

ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 73.5W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=10x73.5 = 735W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

45W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=10x45 = 450W 

 

2.3. via Pra Bassi 

       

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Pra Bassi è illuminata con armature tipo “AEC Lunoide” dotate di lampade al 

sodio alta pressione da 100W. 

 n°10 punti su palo da 8 metri, dotati di armature al sodio da 100W. 
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Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

 
 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, legate 

soprattutto alla rarefazione dei corpi illuminanti nella via. 

 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento l’integrazione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 
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2.4. via Chiesa zona chiesa San Lorenzo 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Chiesa nel tratto denominato viale S. Lorenzo è illuminata con armature obsolete 

dotate di lampade al mercurio alta pressione da 125W. 

 n°18 punti su palo da 6 metri, dotati di armature al mercurio da 125W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, risulta 

difficile creare un calcolo data l’obsolescenza dell’apparecchio illuminante. 

 

Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio 

di 145W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=18x145 = 2.610W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W son. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 
 

Consumo: 
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Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=5W) ho 

una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 105W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=18x105 = 1.890W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

70W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=18x70 = 1.260W 

 

2.5. via Chiesa 

 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Chiesa è illuminata con armature obsolete dotate di lampade al mercurio alta 

pressione da 100W. 

 n°34 punti su palo da 8 metri, dotati di armature al mercurio da 100W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa. 
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Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio 

di 115W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=34x115 = 3.910W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W son. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 
 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=5W) ho 

una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 105W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=34x105 = 3.570W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

70W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=34x70 = 2.380W 
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2.6. via Graspara 

 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Graspara è illuminata con pali con armature dotate di lampade al sodio alta 

pressione tipo AEC lunoide  da 100W. 

 n°10 punti su palo da 8 metri, dotati di armature al mercurio da 100W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, 

sopratutto per colpa dell’interasse elevato dei punti luce 

 

Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio 

di 115W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=10x115 = 1150W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 
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La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W son con ottica più performante e interasse di 24m. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 

 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=5W) ho 

una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 105W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=13x105 = 1.365W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

70W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=13x70 = 910W 
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2.7. via S. Gaetano 

 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via S. Gaetano è illuminata con pali con armature dotate di lampade al sodio alta 

pressione tipo AEC lunoide  da 100W. 

 n°29 punti su palo da 8 metri, dotati di armature al mercurio da 100W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, 

sopratutto per colpa dell’interasse elevato dei punti luce 

 

Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio 

di 115W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=29x115 = 3.335W 
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IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 

La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W son con ottica più performante e interasse di 24m. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 

 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=5W) ho 

una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 105W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=37x105 = 3.885W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

70W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=37x70 = 2.590W 
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2.8. via Molini 

 

STATO DI FATTO 

Descrizione 

Attualmente via Molini è illuminata con un palo con armatura dotata di lampade al sodio alta 

pressione tipo AEC lunoide  da 100W. 

 n°1 punti su palo da 8 metri, dotati di armature al mercurio da 100W. 

 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche degli 

impianti esistenti: 

 

Le installazioni attuali non rispettano i livelli minimi di luminanza previsti dalla normativa, 

sopratutto per colpa dell’assenza di altri punti luce 

 

Consumo: 

Conteggiando un 15% di perdite nell’alimentatore ho una potenza totale assorbita dall’apparecchio 

di 115W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=1x115 = 115W 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Descrizione 
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La tipologia di strada, classificata come ME6. 

Si ipotizza come adeguamento la sostituzione degli attuali apparecchi, con nuove armature stradali 

al sodio da 100W son con ottica più performante e interasse di 24m. 

Di seguito una simulazione di calcolo per la verifica delle prestazioni illuminotecniche dei futuri 

impianti: 

 

 

 

Consumo: 

Conteggiando un 5% di perdite nell’alimentatore elettronico della nuova armatura (Palim=5W) ho 

una potenza totale assorbita dall’apparecchio di 105W. 

Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=6x105 = 630W 

 

Ipotizzando invece l’adeguamento con armature a LED, con potenza totale complessiva pari a 

70W, Ricavo la potenza assorbita totale del tratto di strada preso in considerazione: 

Ptot=6x70 = 420W 
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3. PIANIFICAZIONE DELLE MODALITA’ E DEI TEMPI DI INTERVENTO 

3.1. Priorità d’intervento 

Per l'identificazione delle sequenze di intervento si è elaborato un elenco delle priorità, attribuendo 

dei punteggi stabiliti valutando in particolare: 

- Conformità alla L.R. 17/09. 

- Obbligo di adeguamento nelle fasce di protezione. 

- Obbligo di adeguamento degli impianti realizzati dopo il 21 agosto 2009 (data di entrata in 

vigore della L.R. 17/09). 

- Priorità legate ad impianti a elevato impatto ambientale (altamente inquinamenti) o poco 

sicuri (sovra o sotto illuminati). 

- Priorità legate a impianti a elevato consumo energetico. 

- Priorità di tipo elettrico (per l'identificazione dei soli impianti dotati di sorgenti ai vapori di 

mercurio). 

Sono stati assegnati i punteggi a seconda della specificità della difformità riscontrata, con valori 

compresi fra 0 e 20. 

 

Anomalia sulla tipologia di corpo illuminante 

 

Applicazione Tipologia Punteggio 

Stradale vetro piano 0 

Stradale vetro a coppa (mini coppa) 1 

Stradale coppa policarbonato 2 

Stradale armature aperte/obsolete 3 

Arredo Urbano Funghi - lanterne 2 

Arredo Urbano sfere 3 
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Anomalia sulla modalità di posa 

 

Applicazione Inclinazione Apparecchio Punteggio 

Stradale = 0° 0 

Stradale >15° 1 

Stradale >30° 2 

 

Anomalia sulla tipologia della sorgente 

 

Applicazione Punteggio 

Sodio Alta pressione 0 

Ioduri metallici 0 

mercurio 4 

 

Anomalia impatto energetico 

 

Applicazione Punteggio 

Armature Aperte/Obsolete 1 

 

Anomalia impatto ambientale (elevato inquinamento luminoso) 

 

Applicazione Punteggio 

Funghi 7 

Lanterne 5 

sfere 20 

Faro su mensola (inclinato) 3 

 

Per ogni punto luce sono state sommate le varie anomalie; per ogni strada è stata determinata la 
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media delle anomalie presenti nella strada stessa. 

Il grado di priorità di intervento per le varie strade è stato stabilito come ordine decrescente del 

“punteggio anomalie”. 

In allegato al presente fascicolo si analizza per ciascun punto le anomalie; a ciascuna strada sono 

state analizzate le varie difformità attribuendo alle medesime i punteggi come sopra indicato. 

 

3.2. Elenco strade con grado di priorità 

Nella tabella che segue viene visualizzato per ogni strada la somma delle anomalie dei vari punti 

ottenendo un punteggio complessivo che nella stessa viene identificato come “punteggio anomalie”. 

Disponendo i punteggi in ordine decrescente, viene proposto l’ordine di priorità. 

 

 

Denominazione Strada Media Punteggio Priorità 

Via Antonio Canova 27,0 

Via degli Emigranti 27,0 

Via S. Matteo 23,0 

Via S.Leopoldo 23,0 

Via Andrea Palladio 20,8 

Via S.Luca 16,5 

Via Aldo Moro 15,2 

Via Pietro Selvatico 14,7 

Via Papa Luciani 14,0 

Cimitero 13,0 

Via degli Artisti 12,4 

Viale Europa 7,8 

Via S. Paolo 6,7 

Via Chiesa 6,5 

Papa Giovanni XXIII 6,0 

Via Borgo S.Maria 5,9 

Via Roma 5,9 

Via E. Fermi 5,7 

Via S.Zeno 4,0 

Via Pelosa b 3,9 

Via S.Antonio 3,1 

S.P. 38 3,0 

S.P. 51 2,9 

Via Lissaro 2,9 

Via Sguazzina 2,4 
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Via Montegalda 2,2 

Parcheggio Iper Lando 2,0 

P.zza P. Selvatico 2,0 

Via Chiesa/nuova lottizzazione 2,0 

Via S. Francesco 2,0 

Via S. Giovanni 2,0 

Via S. Marco 2,0 

Viale della Memoria 2,0 

Via Capodivacca 1,8 

Via Pra Bassi 1,8 

Via G.Galilei 1,1 

Via A. Volta 1,1 

S.P. 72 1,1 

Via Gatta 1,0 

Via Graspara 1,0 

Via Molini 1,0 

Via Pelosa 1,0 

Via Pelosa/Via S.Maria 1,0 

Via Reolda 1,0 

Via Rovere 1,0 

Via S. Gaetano 1,0 

Viale dell'Industria 1,0 

Via Sabbioni 0,9 

Via Sant'Agata 0,7 

Via S. Maria 0,4 

Via Mons. F. Canella 0,0 

Via Santa Giustina 0,0 
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PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA 

 

3.3. Richiami Normativi 

La legge regionale n. 17/09 ha come ambito di applicazione sia gli impianti di illuminazione 

pubblica sia gli impianti di illuminazione privata. 

Deve quindi far parte del piano della luce una sezione dedicata all’analisi anche degli impianti di 

illuminazione privata individuando apparecchi illuminanti e situazioni palesemente difformi dalle 

indicazioni della L.R. 17/09 anche relativamente alla luce invasiva e/o intrusiva, in contrasto anche 

con l’art. 844 del Codice Civile sulle immissioni moleste. 

 

Risulta opportuno richiamare alcuni commi dell’art. 12 della LR: 

comma 2: I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), sono 

eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui 

all'articolo 9. 

comma 3: Per l'adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati 

possono procedere all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola 

sostituzione dei vetri di protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, 

a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste dal presente 

articolo e dall'articolo 9. 

comma 4: Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in 

assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle 

sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media 

mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel 

rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme. 

 

ed alcuni commi dell’art. 4 e dell’art. 5: 

art. 4 – comma 1 lett. b) che le Provincie individuano, entro un anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali 

prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica …… 

 

art. 5 – comma 1 lett. e) che i Comuni provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle 

priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande 

inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai 

soggetti privati che ne sono i proprietari. 
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Tuttavia, essendo il Comune di Veggiano  entro fascia di protezione, le bonifiche erano previste 

entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR (art. 8 comma 10) per quanto riguarda l’inquinamento 

luminoso (LR art. 9 comma 2 lettera a) 

3.4. Individuazione siti di rilevante inquinamento 

In fase di rilievo si sono individuate le situazioni di inquinamento luminoso relativamente sia alle 

aree di pertinenza privata che a quelle di pertinenza pubblica. 

 

3.4.1. Aree di pertinenza privata 

In fase di sopralluogo si sono riscontrate numerose situazioni di corpi illuminanti che producono 

inquinamento luminoso nelle aree di pertinenza privata. 

A titolo esemplificativo anche se non esaustivo, le anomalie riscontrate riguardano principalmente 

la presenza di: 

- sfere con emissione libera verso l’alto 

- insegne con illuminazione propria 

- diffusori a fungo con dispersione verso l’alto 

- proiettori inclinati 

 

 

 

SFERE CON EMISSIONE LIBERA VERSO 

L’ALTO 

Rif. normativo: LR art. 9 comma 2 – emissione 

verso l’alto 

TEMPI DI INTERVENTO 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 17/09 

essendo in fascia di rispetto (art. 8 comma 10) in 

quanto difformi all’art 9 comma 2 lettera a) 

(inquinamento luminoso) 
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INSEGNE CON ILLUMINAZIONE PROPRIA 

Rif. normativo: Insegna luce propria > 4500 lumen 

(LR art. 9 comma 5) 

TEMPI DI INTERVENTO 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 17/09 

essendo in fascia di rispetto (art. 8 comma 10) in 

quanto difformi all’art 9 comma 2 lettera a) 

(inquinamento luminoso) 

 

 

 

DIFFUSORI A FUNGO CON DISPERSIONE 

VERSO L’ALTO 

Rif. normativo: LR art. 9 comma 2 – emissione 

verso l’alto 

TEMPI DI INTERVENTO 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 17/09 

essendo in fascia di rispetto (art. 8 comma 10) in 

quanto difformi all’art 9 comma 2 lettera a) 

(inquinamento luminoso) 

 

 

PROIETTORE INCLINATO 

Rif. normativo: LR art. 9 comma 2 – emissione 

verso l’alto 

TEMPI DI INTERVENTO 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 17/09 

essendo in fascia di rispetto (art. 8 comma 10) in 

quanto difformi all’art 9 comma 2 lettera a) 

(inquinamento luminoso) 
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L’Amministrazione dovrà provvedere a rendere noto alla cittadinanza l’obbligo della 

necessità dell’adeguamento alle presenti disposizioni, ordinando la bonifica dei siti inquinanti 

e trasmettendo l’opuscolo esplicativo sotto riportato. 
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3.4.2. Aree critiche 

Per quanto riguarda le aree critiche si è condotto uno studio caso per caso dove si sono identificati 

gli impianti ritenuti meritevoli di attenzione sotto questo punto di vista attraverso opportuna 

simbologia: 

 

Il semaforo rosso mostrerà alta priorità (elevato inquinamento) 

 

Il semaforo giallo priorità media 

 

 

La scelta del “semaforo” di priorità è dettata anche da considerazioni nell’ordine di importanza di 

adeguamento 

3.4.3. Individuazione degli impianti pubblici oggetto di sostituzione 

 

Eliminazione dei corpi illuminanti a sfera/fungo 

 
 
Tempi di intervento 
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 17/09 essendo in fascia di rispetto (art. 8 comma 10) in 

quanto difformi all’art 9 comma 2 lettera a) (inquinamento luminoso) 
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4. VEGGIANO  

4.1. Zona parcheggio Iperlando 

 

P
ri

o
ri

tà
 

Immagine Tipo Anomalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISLOCAZIONE - 

ANOMALIA 

SP51 – parcheggio Iperlando 

- n.29 corpi illuminanti a lanterna  

 

MODALITA’ E TEMPI DI 

INTERVENTO 

Sostituire le lanterne e ridurne il 

numero onde contenere 

l’eccessiva illuminazione. 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore 

della LR 17/09 (11.08.09) 

essendo in fascia di rispetto (art. 

8 comma 10) in quanto difformi 

all’art 9 comma 2 lettera a) 

inquinamento luminoso. 
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4.2. S.P. 51 zona distributore area Iperlando 

 

P
ri

o
ri

tà
 

Immagine Tipo Anomalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISLOCAZIONE - ANOMALIA 

SP51 – area distributore vicino Iperlando 

Illuminazione privata 

 

MODALITA’ E TEMPI DI 

INTERVENTO 

Sostituire le lanterne e ridurne il numero onde 

contenere l’eccessiva illuminazione. 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 

17/09 (11.08.09) essendo in fascia di rispetto 

(art. 8 comma 10) in quanto difformi all’art 9 

comma 2 lettera a) inquinamento luminoso. 
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4.3. Area campi da Calcio  

 

P
ri

o
ri

tà
 

Immagine Tipo Anomalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISLOCAZIONE - ANOMALIA 

Campi da calcio area Veggiano Centro 

• n.4 torri faro sul campo da calcio 

principale; 

Al momento del rilievo i proiettori 

risultavano spenti. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI 

INTERVENTO 

Correggere inclinazione proiettori. 

Sostituire corpo illuminante a parete 

spogliatoio. 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 

17/09 (11.08.09) essendo in fascia di rispetto 

(art. 8 comma 10) in quanto difformi all’art 9 

comma 2 lettera a) inquinamento luminoso. 

Non deroga art.9 comma 7 (<5000spettatori) 
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5. TRAMBACCHE  

5.1. Area Campi da Calcio – chiesa S. Lorenzo 

 

P
ri

o
ri

tà
 

Immagine Tipo Anomalia 

 

 

 

 

 

 

DISLOCAZIONE - ANOMALIA 

Campi da calcio area Trambacche 

• n.6 torri faro sul campo da calcio e sul 

piazzale; 

Al momento del rilievo i proiettori 

risultavano spenti. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI 

INTERVENTO 

Correggere inclinazione proiettori. 

Sostituire corpo illuminante a parete 

spogliatoio. 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 

17/09 (11.08.09) essendo in fascia di 

rispetto (art. 8 comma 10) in quanto 

difformi all’art 9 comma 2 lettera a) 

inquinamento luminoso. 

Non deroga art.9 comma 7 

(<5000spettatori) 
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6. SANTA MARIA 

6.1. Area Campi da Calcio  

 

P
ri

o
ri

tà
 

Immagine Tipo Anomalia 

 

 

 

 

  

DISLOCAZIONE - ANOMALIA 

Campi da calcio area Trambacche 

• n.6 torri faro sull’impianto sportivo; 

Al momento del rilievo i proiettori risultavano 

spenti. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI 

INTERVENTO 

Correggere inclinazione proiettori. 

Sostituire corpo illuminante a parete 

spogliatoio. 

Entro 2 anni dall’entrata in vigore della LR 

17/09 (11.08.09) essendo in fascia di rispetto 

(art. 8 comma 10) in quanto difformi all’art 9 

comma 2 lettera a) inquinamento luminoso. 

Non deroga art.9 comma 7 (<5000spettatori) 
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7. ADOZIONE DI CRITERI ANTINQUINAMENTO LUMINOSO 

7.1. Controllo del flusso luminoso emesso verso l’alto 

Il Controllo del flusso luminoso diretto costituisce di fatto lo strumento imposto dalla normativa 

regionale per definire il “come illuminare” correttamente, in modo che gli impianti di illuminazione 

possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso e a risparmio energetico. 

 

La L.R. 17/09, Art. 9, comma 2, lettera a) regolamentazione delle sorgenti di luce e 

dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna stabilisce che: 

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che 

contemporaneamente siano:  

a) sono costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima fra 0 e 0,49 cd 

per 1.000 lumen a 90° e oltre; 

Pertanto sono certamente conformi alla L.R. 17/09, i corpi illuminanti installati ORIZZONTALI e 

con vetro di protezione PIANO, o chiusura PIANA. 

 

La verifica della conformità dei corpi illuminanti alle leggi regionali passa attraverso la verifica del 

valore dell’intensità luminosa per angoli gamma di 90° ed oltre. Per tale verifica è 

INDISPENSABILE ricevere dal produttore, ai sensi e nei modi indicati all’art. 7, comma 4, lettera 

a), della Lr. 17/09, la tabella fotometrica dell’apparecchio illuminante (che rappresenta l’intensità 

luminosa per ogni angolo C e Gamma). Qualsiasi autodichiarazione del produttore non ha alcun 

valore ai fini della legge, in quanto gli unici elementi per verificare la rispondenza di legge sono 

esclusivamente le misurazioni fotometriche dell’apparecchio, certificate preferibilmente da un ente 

terzo quale ad esempio l’IMQ e comunque firmate dal responsabile tecnico del laboratorio di 

misura che le ha emesse. 

 

Di seguito è riportata un esempio di tabella delle intensità luminose (cd/klm) emesse in ogni 

direzione C, Gamma di un corpo illuminante, tratto dai certificati “performance” di IMQ. 

 



 

P.I.C.I.L. del Comune di Veggiano 

 

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso – L.R. 17/2009 

 

PROGRAMMA DEGLI ADEGUAMENTI 

– OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI 

Commessa G0109 S2 

File 0E Piano 00 R0 

Rev. Data 

  

  

00 Dic. 2014 

Pag. 42 di 53 totali 

 

 

Dati fotometrici tratta da “performance” dell’IMQ. 

 

Come si può facilmente verificare, la tabella riporta un esempio di dati fotometrici di un 

apparecchio conforme alla normativa regionale, avendo Intensità luminosa per un angolo di 90° ed 

oltre, di zero candele (riga con gamma 130-180°). 

Per essere conforme alle direttive di legge, le tabelle fotometriche devono contenere valori di 

intensità luminosa massima che non superi 0cd/klm o 0.49 cd/klm per angoli gamma superiori o 

uguali a 90° (tutte le linee evidenziate in rosso nella tabella) per ogni piano C. 

Se nella tabella vengono riportati dal laboratorio emittente anche i numeri decimali il valore 

massimo ammissibile è 0.49cd/klm. 

Accortezze: 

- Occorre sempre accertarsi che la tabella non venga tagliata per gli angoli oltre i 90° altrimenti non 

ha alcun valore. 

- La tabella deve essere accompagnata dai dati che indicano la posizione di misura dell’apparecchio 

ed il tipo di lampada utilizzata. 

 

E’ fondamentale che il progettista si faccia rilasciare dal fornitore la tabella in formato numerico 

cartaceo o files (per esempio pdf) e i dati fotometrici in formato Eulumdat necessari per realizzare il 

progetto illuminotecnico con i software disponibili in commercio. 
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7.2. Corretta Installazione 

Ulteriore aspetto di rilievo riguarda la corretta installazione degli apparecchi illuminanti: anche un 

apparecchio privo di emissione luminosa al di sopra di angoli di 90° (quindi un apparecchio di per 

sé conforme) se installato in posizione inclinata rispetto alla posizione di misura di laboratorio, può 

registrare intensità luminosa verso l’alto. 

Per effettuare tale verifica occorre “ruotare” la curva fotometrica, sull’asse del diagramma, per 

l’angolo di inclinazione in cui l’apparecchio è montato, come mostrato nell’esempio delle Tabelle 

1, 2 e 3. La Tabella 1 riporta i dati fotometrici di un apparecchio che risulta conforme alla 

normativa regionale in quanto per una angolazione di 90° ed oltre l’emissione è pari a zero. 

Supponiamo che però tale apparecchio sia stato montato inclinato di 10°, i valori traslano tutti di 

10° e l’apparecchio risulta a 90° emettere 12 cd (Tabella 2) . Questo significa che tale apparecchio, 

montato inclinato di 10° NON è più a norma. Stessa cosa (anzi peggio) se lo si montasse inclinato 

di 30°, l’emissione a 90° ed oltre diventerebbe elevata e cioè pari a 574 cd in quanto è come se la 

tabella scorresse di 30° da 90° a 120°(Tabella 3). 
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8. OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

8.1. Generalità 

Il controllo del flusso luminoso indiretto si attua anche attraverso l’ottimizzazione degli impianti 

d’illuminazione che a sua volta comporta anche una razionalizzazione dei consumi energetici nel 

tempo. 

La L.R. 17/09, Art. 9, comma 11, stabilisce che: 

11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni: 

a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza 

elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di 

manutenzione nell'illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti 

di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al 

sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce 

dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione 

stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose 

non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, 

fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale 

dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi 

in cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con 

larghezza superiore ai 9 metri; 

b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva 

incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione 

esterna notturna dev'essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle 

abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto. 

 

a- Ambiti operativi: applicazioni non stradali 

Linee guida di ottimizzazione: 

• il fattore da ottimizzare in tale ambito è la potenza installata (puntuale e complessiva) che 

deve essere la minore possibile a parità di fattore di utilizzazione, sempre nel rispetto delle 

norme tecniche e di sicurezza vigenti (EN13201), e qualora queste non siano applicabili, con 

luminanze medie mantenute non superiori a 1cd/m2. 

• Utilizzare a parità di condizioni apparecchi che conseguono la minore potenza installata ed il 

maggiore risparmio manutentivi.  
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Per quanto attiene alle prescrizioni normative, la legge non specifica valori da conseguire ma solo 

che il progettista deve dimostrare nella sua relazione di aver cercato di conseguire i maggiori 

risultati in termini di ottimizzazione e risparmio energetico. 

 

b- Ambiti operativi: applicazioni stradali 

L’ottimizzazione degli impianti d’illuminazione si può conseguire solo ed unicamente con il 

concorso di numerosi altri aspetti già evidenziati in altri allegati. 

Linee guida per l'ottimizzazione degli impianti d'illuminazione stradale: 

• Classificare correttamente il tracciato viario secondo UNI10439/2001. Allegato C. 

• Progettare ai valori di luminanze media mantenuta minimi previsti dalle norme (con le 

tolleranze di misura indicati dalle norme stesse). Allegato C. 

• Utilizzare a parità di condizioni apparecchi che conseguono la minore potenza installata ed il 

maggiore risparmio manutentivi. Questo terzo elemento è fondamentale ed a complemento 

dei primi due, in quanto se classifico correttamente la strada, e la illumino secondo le norme 

di rettore, il risultato può essere ottenuto con potenze diverse. 

 

 

Guida Orientativa per ottimizzare i risparmi, i risultati illuminotecnici e le potenze installate 

 

A completamento dei concetti sopra espressi la legge regionale richiede in senso generico: 

• l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza 

elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi e nello 

specifico sui nuovi impianti richiede rapporti minimi interdistanze altezze dei sostegni 

maggiori di 3,7 (salvo ostacoli quali viali alberati, o in corrispondenza di incroci) utilizzando 

gli apparecchi solo su un lato della strada (salvo ove assolutamente necessario per le 

eccessive dimensioni della strada). 
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L’ottimizzazione prevede, come specificano appunto i criteri applicativi della L.r. 17/09, una 

progettazione illuminotecnica che ricerchi la configurazione dell’impianto che meglio soddisfi le 

seguenti indicazioni: 

 

1. massimizzare il rapporto interdistanza su altezza palo, scegliendo i progetti con rapporti minimi. 

 

2. minimizzare la potenza installata per chilometro di strada. 

 

3. minimizzare i costi di esercizio e di manutenzione. 

 

E’ sempre possibile conseguire i risultati in termini di rapporto interdistanza altezza superiori a 3.7, 

ma per far questo è necessario in linea di principio cercare il corpo illuminante più adeguato alle 

esigenze installative. 

 

Per concludere, non sempre gli apparecchi che permettono la massimizzazione del rapporto 

interdistanza/altezza palo sono quelli da preferire in quanto a volte questa ottimizzazione non 

coincide con la minimizzazione della potenza installata (maggiori risparmi sui consumi energetici) 

o con la minimizzazione del numero di apparecchi installati (che si ottiene con la massimizzazione 

dell’interdistanza che minimizza anche i costi di installazione e di manutenzione). Inoltre, questo 

aspetto deve essere confrontato con le specifiche esigenze progettuali diverse infatti per esempio, 

nel centro storico le altezze dei sostegni devono mantenersi basse mentre nelle strade extraurbane le 

altezze possono raggiungere e superare i 10m. 

 

Queste sono alcune delle valutazioni che deve fare il progettista nella sua relazione tecnica al fine 

del conseguimento del miglior risultato operativo, di ottimizzazione e risparmio energetico. 

 

8.2. Predisposizione di schemi tipo 

Si allegano alcuni schemi tipo di progetti illuminotecnici relativi ad applicazioni: 

• stradali 

• impianti sportivi di grandi dimensioni 

• impianti sportivi di piccole e medie dimensioni 

• piste ciclabili 
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tenendo presente che le tabelle risultano orientative per ottimizzare il risparmio, i risultati 

illuminotecnici e le potenze installate e precisando che i medesimi sono stati elaborati utilizzando i 

seguenti range di progettazione: 

• - Corpi illuminanti conformi installati con vetro piano orizzontale, 

• - Corpi illuminanti installati se possibile su strade di larghezza da 7, 8, 9, 10, 11, 12 metri, 

• - Condizioni di progetto con indici illuminotecnici fra 2 e 5 (fra 0.5 cd/m2 e1.5 cd/m2), 

• - Lampade utilizzate da 50,70,100,150W al sodio alta pressione, 

• - L’altezza dei sostegni è compresa fra 5 e 12 metri, 

• - L’avanzamento rispetto al ciglio della strada per evidenti questioni d spazio è stato posto 

FISSO pari a 0 metri. 

 

8.3. Impianti Illuminazione Stradali 
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8.4. Impianti Sportivi – Grandi Dimensioni 
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8.5. Impianti Sportivi – Piccole e medie Dimensioni 
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8.6. Piste Ciclabili 

 

 

9. ALLEGATO AZIONI CORRETTIVE E TEMPI DI INTERVENTO 

 
Nella tabella che si allega vengono visualizzati per ciascun punto i tempi di 

adeguamento/sostituzione secondo le disposizioni della LR 17/09. 

Per quanto riguarda i tempi di adeguamento dell’inclinazione dei corpi illuminanti, questo è stato 

indicato quale “immediato” in quanto intervento poco oneroso, sono già trascorsi oltre 2 anni 

dall’entrata in vigore della LR Veneto 17/09 ed inoltre questi in molti casi possono essere condotti 

in fase di ordinaria manutenzione. 



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Q_001 001 1 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 002 2 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 003 3 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 004 4 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 005 5 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 006 6 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 007 7 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 008 8 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 009 9 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 010 10 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 011 11 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 012 12 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 013 13 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 014 14 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 015 15 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 016 16 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 017 17 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 018 18 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 019 19 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 020 20 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 021 21 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 022 22 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 023 23 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 024 24 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 025 25 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 026 26 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 027 27 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 028 28 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 029 29 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 030 30 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 031 31 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 032 32 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 033 33 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 034 34 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 035 35 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 036 36 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 037 37 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 038 38 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 039 39 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 040 40 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 041 41 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 042 42 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 043 43 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 044 44 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 045 45 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 046 46 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 047 47 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 048 48 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 049 49 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 050 50 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 051 51 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 052 52 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 053 53 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 054 54 S.P. 51 Lanterna Neri SON Sfera in vetro Oltre 30° 4 70 280 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 055 55 S.P. 51 Lanterna Neri SON Sfera in vetro Oltre 30° 4 70 280 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 056 56 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC +Proiettore 250 W SON Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 057 57 S.P. 51 PROIETTORE SON Vetro piano Oltre 30° 1 250 250 Accettabile RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 058 58 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 059 59 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 060 60 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 061 61 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 062 62 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 063 63 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 064 64 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 065 65 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 066 66 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 067 67 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 068 68 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 069 69 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 070 70 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 071 71 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 072 72 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 073 73 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_001 074 74 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 075 75 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 076 76 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 077 77 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 078 78 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 079 79 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 080 80 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Mezza sfera Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_001 081 81 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 082 82 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 083 83 S.P. 51 Lanterna Neri SON Lanterna Oltre 30° 3 70 210 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 7
Q_001 084 84 S.P. 51 Lanterna Neri SON Lanterna Oltre 30° 3 70 210 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 7
Q_001 085 85 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC + PROIETTORE 250 W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 086 86 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 087 87 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 088 88 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 089 89 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 090 90 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 091 91 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 092 92 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 093 93 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 094 94 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 095 95 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 096 96 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 097 97 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 098 98 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 099 99 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 100 100 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 101 101 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 102 102 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 103 103 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 104 104 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 105 105 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 106 106 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 107 107 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 108 108 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 109 109 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 110 110 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 111 111 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 112 112 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 113 113 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 114 114 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 115 115 Via degli Artisti Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 116 116 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 117 117 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 118 118 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 119 119 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 120 120 Via degli Artisti Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 121 121 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 122 122 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 123 123 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 124 124 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 125 125 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 126 126 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 127 127 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 128 128 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 129 129 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 130 130 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 131 131 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 132 132 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC + PROIETTORE 250 W Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 133 133 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 134 134 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 135 135 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 136 136 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 137 137 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 138 138 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 139 139 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 140 140 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 141 141 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 142 142 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 143 143 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 144 144 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 145 145 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 146 146 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_001 147 147 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 148 148 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 149 149 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 150 150 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 10
Q_001 151 151 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 152A 152 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 152B 153 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 153 154 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 154 155 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 155 156 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 156 157 S.P. 51 OBSOLETA ‐ Fungo SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 10
Q_001 157 158 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 158 159 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 159 160 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 160 161 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 161 162 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 162 163 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 163 164 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 164 165 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 165 166 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 166 167 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 167 168 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 168 169 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 169 170 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 170 171 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 171 172 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 172 173 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 173 174 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 174 175 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 175 176 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 176 177 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 177 178 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 178 179 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 179 180 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 180 181 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 181 182 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 182 183 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 183 184 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 184 185 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 185 186 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 186 187 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 187 188 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 188 189 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 189 190 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 190 191 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 191 192 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 192 193 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 193 194 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 194 195 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 195 196 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 196 197 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 197 198 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 198 199 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 199 200 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 200 201 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 201 202 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 202 203 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 203 204 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 204 205 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 205 206 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 206 207 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 207 208 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 208 209 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 209 210 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 210 211 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 211 212 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 212 213 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 213 214 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 214 215 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 215 216 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 216 217 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 217 218 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 218 219 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_001 219 220 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 220 221 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 221 222 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 222 223 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 223 224 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF lampadina guasta Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 224 225 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 225 226 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 226 227 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 227 228 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 228 229 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 229 230 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 230 231 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 231 232 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 232 233 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 233 234 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 234 235 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 235 236 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 236 237 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 237 238 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 238 239 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 239 240 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 240 241 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 241 242 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 242 243 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 243 244 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 244 245 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 245 246 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 246 247 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 247 248 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 248 249 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 249 250 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 250 251 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 251 252 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 252 253 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 253 254 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 254 255 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 255 256 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 256 257 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 257 258 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 258 259 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 259 260 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 260 261 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_002 001 262 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 002 263 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 003 264 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 004 265 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_003 001 266 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 002 267 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 003 268 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 004 269 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 005 270 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 006 271 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 006 272 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_004 001 273 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 002 274 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 003 275 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 004 276 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 005 277 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 006 278 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 007 279 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 008 280 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 009 281 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 010 282 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 011 283 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 012 284 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 013 285 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 014 286 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 015 287 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_005 001 288 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 002 289 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 003 290 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 004 291 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 005 292 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
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Q_005 006 293 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 007 294 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 008 295 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 009 296 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 010 297 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 011 298 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 012 299 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 013 300 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 014 301 Via Aldo Moro Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 015 302 Via Aldo Moro Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_006 001 303 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 002 304 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 003 305 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 004 306 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 005 307 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 006 308 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 007 309 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 008 310 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 009 311 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 010 312 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 011 313 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 012 314 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 013 315 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 014 316 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_007 001 317 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 002 318 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 003 319 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 004 320 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 005 321 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 006 322 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 007 323 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 008 324 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 009 325 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 010 326 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 011 327 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 012 328 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 013 329 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 014 330 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 015 331 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 016 332 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 017 333 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 018 334 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 019 335 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 020 336 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 021 337 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 022 338 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 023 339 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 024 340 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 025 341 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 026 342 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_008 001 343 Via Sabbioni Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_008 002 344 Via Sabbioni Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_009 001 345 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 002 346 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 003 347 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 004 348 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 005 349 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 006 350 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 007 351 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 008 352 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 009 353 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 010 354 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 011 355 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 012 356 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 013 357 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 014 358 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 015 359 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 016 360 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 017 361 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 018 362 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 019 363 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 020 364 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 021 365 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
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Q_009 022 366 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 023 367 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 024 368 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 025 369 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 026 370 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 027 371 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 028 372 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 029 373 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 030 374 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 031 375 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 032 376 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 033 377 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 034 378 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 035 379 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 036 380 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 037 381 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 038 382 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 039 383 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 040 384 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 041 385 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 042 386 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 043 387 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 044 388 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 045 389 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 046 390 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 047 391 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 048 392 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 049 393 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 050 394 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_010 001 395 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 3 100 300 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 002 396 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 003 397 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 004 398 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 005 399 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 006 400 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 007 401 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 008 402 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 009 403 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 010 404 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 011 405 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 012 406 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 013 407 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 014 408 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 015 409 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 016 410 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 017 411 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 018 412 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 019 413 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 020 414 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 021 415 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 022 416 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 023 417 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 024 418 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 025 419 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 026 420 Via S. Francesco Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 001 421 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 002 422 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 003 423 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 004 424 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 005 425 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 006 426 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 007 427 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 008 428 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 009 429 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 010 430 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 011 431 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 012 432 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 013 433 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 014 434 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 015 435 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 016 436 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 017 437 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 018 438 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_011 019 439 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 020 440 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 021 441 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 022 442 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 023 443 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 024 444 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 025 445 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 026 446 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_012 001 447 Via Pra Bassi AEG Hg Coppa in vetro fino a 15° 1 250 250 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_013 001 448 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 002 449 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 003 450 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 004 451 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 005 452 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_014 001 453 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 002 454 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 003 455 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 004 456 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 005 457 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 006 458 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 007 459 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 008 460 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 009 461 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 010 462 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 011 463 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 012 464 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 013 465 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 014 466 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 015 467 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 016 468 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_015 001 469 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 002 470 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 003 471 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 004 472 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 005 473 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 006 474 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 007 475 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 008 476 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 009 477 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 010 478 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 011 479 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 012 480 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 013 481 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 014 482 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 015 483 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 016 484 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 017 485 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 018 486 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 019 487 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 020 488 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 021 489 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 022 490 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 023 491 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 024 492 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 025 493 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 026 494 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 027 495 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 028 496 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 029 497 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 030 498 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 031 499 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 032 500 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 033 501 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 034 502 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 035 503 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 036 504 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 037 505 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 038 506 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 039 507 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 040 508 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 041 509 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 042 510 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 043 511 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_015 044 512 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 045 513 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 046 514 e Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 047 515 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 048 516 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 049 517 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 050 518 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 051 519 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 052 520 Via Montegalda Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_016 001 521 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 002 522 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 003 523 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 004 524 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 005 525 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 006 526 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 007 527 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 008 528 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 009 529 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 010 530 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 011 531 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 012 532 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 013 533 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 014 534 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 015 535 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 016 536 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 017 537 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 018 538 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 019 539 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 020 540 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 021 541 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 022 542 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 023 543 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 024 544 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 025 545 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 026 546 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 027 547 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 028 548 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 029 549 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 030 550 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 031 551 Via Borgo S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 032 552 Via Borgo S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 033 553 Via Borgo S.Maria Fungo Hg Fungo Oltre 30° 2 125 250 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_016 034 554 Via Borgo S.Maria Fungo Hg Fungo Oltre 30° 2 125 250 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_016 035 555 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 036 556 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 037 557 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 038 558 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 039 559 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 040 560 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 041 561 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 042 562 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 043 563 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 044 564 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 045 565 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 046 566 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 047 567 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 048 568 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 049 569 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 050 570 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 051 571 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 052 572 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 053 573 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 054 574 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_017 001 575 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 002 576 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 003 577 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 004 578 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 005 579 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 006 580 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 007 581 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 008 582 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 009 583 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 010 584 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
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Q_017 011 585 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 012 586 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 013 587 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 014 588 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 015 589 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 016 590 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 017 591 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 018 592 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 019 593 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 020 594 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 021 595 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 022 596 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 023 597 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 024 598 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_018 001 599 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 002 600 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 003 601 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 004 602 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 005 603 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_019 001 604 Via Rovere Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_019 002 605 Via Rovere Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 001 606 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 002 607 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 003 608 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 004 609 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 005 610 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 006 611 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 007 612 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 008 613 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 009 614 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 010 615 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 011 616 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 012 617 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 013 618 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 014 619 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 015 620 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 016 621 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 001 622 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 002 623 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 003 624 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 004 625 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 005 626 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 006 627 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 007 628 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 008 629 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 009 630 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 010 631 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 011 632 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 012 633 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 013 634 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 014 635 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 015 636 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto RCF Contattore su palo Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_021 016 637 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 017 638 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 018 639 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 019 640 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 020 641 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 021 642 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 022 643 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 023 644 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 024 645 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 025 646 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 026 647 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 027 648 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 028 649 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 029 650 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 030 651 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 031 652 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 032 653 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 033 654 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 034 655 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 035 656 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 036 657 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_021 037 658 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 038 659 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 039 660 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 040 661 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 041 662 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 042 663 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 043 664 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 044 665 Via Molini Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 045 666 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 046 667 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 047 668 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 048 669 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 049 670 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 050 671 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 051 672 Via Chiesa AEG Hg Coppa in vetro fino a 15° 1 250 250 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_021 052 673 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 053 674 Via Chiesa AEG SON Aperto fino a 15° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 4
Q_021 054 675 Via Chiesa AEG SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_021 055 676 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 056 677 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 057 678 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 058 679 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 059 680 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 060 681 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 061 682 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF + PROIETTORE 70W Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 062 683 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 2 125 250 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_021 063 684 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_021 064 685 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 1 400 400 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 065 686 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 1 400 400 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 066 687 Via Chiesa PROIETTORE Halogen Vetro piano Oltre 30° 1 1000 1000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 067 688 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 068 689 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 069 690 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 070 691 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 071 692 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5

Q_022 001
693

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 002
694

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 003
695

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 004
696

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 005
697

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 006
698

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 007
699

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 008
700

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 009
701

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 010
702

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 011
703

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 012
704

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 013
705

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 014
706

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 015
707

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 016
708

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 017
709

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 018
710

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_023 001 711 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 002 712 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 
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Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97
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LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_023 003 713 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 004 714 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 005 715 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 006 716 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 007 717 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 008 718 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 009 719 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 010 720 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 011 721 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 012 722 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 001 723 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 002 724 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 003 725 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 004 726 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 005 727 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 006 728 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 007 729 Via Pelosa b Disano Proiettore SON Vetro Piano 0° ‐ LFS (Non conform 4 250 1000 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_024 008 730 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 009 731 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 010 732 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 011 733 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 012 734 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 013 735 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 014 736 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 015 737 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 016 738 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 017 739 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 018 740 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 019 741 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 020 742 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 021 743 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 022 744 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 023 745 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 024 746 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 025 747 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 026 748 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 027 749 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF manca armatura Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 028 750 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 029 751 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 030 752 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 031 753 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 032 754 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 033 755 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 034 756 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 035 757 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 036 758 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 037 759 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 038 760 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 039 761 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 040 762 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 041 763 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 042 764 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 043 765 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 044 766 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_025 001 767 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF crepuscolare rotto Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_026 001 768 Via Pelosa b AEG SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_027 001 769 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 002 770 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 003 771 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 004 772 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 005 773 Via S. Marco Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_027 006 774 Via S. Marco Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_027 007 775 Via S. Marco Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_027 008 776 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 009 777 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 010 778 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 011 779 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 012 780 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 013 781 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 014 782 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 015 783 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 016 784 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 017 785 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_028 001 786 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 002 787 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 003 788 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 004 789 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 005 790 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 006 791 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 007 792 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 008 793 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 009 794 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 010 795 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 011 796 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 012 797 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 013 798 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 014 799 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 015 800 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 016 801 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 017 802 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 001 803 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 002 804 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano 0° 3 100 300 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_029 003 805 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 004 806 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 005 807 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 006 808 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 007 809 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 008 810 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 009 811 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 010 812 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 011 813 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 012 814 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 013 815 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 014 816 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 015 817 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 016 818 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 017 819 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 018 820 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 019 821 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 020 822 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 021 823 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 022 824 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 023 825 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 024 826 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 025 827 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 026 828 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_030 001 829 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 002 830 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 003 831 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 004 832 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 005 833 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 006 834 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 007 835 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 008 836 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 009 837 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_031 001 838 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 002 839 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 003 840 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 004 841 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 005 842 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 006 843 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 4 70 280 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 007 844 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 008 845 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 009 846 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 010 847 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 011 848 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 012 849 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 013 850 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 014 851 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 015 852 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 016 853 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 017 854 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 018 855 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 019 856 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 020 857 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 021 858 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
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Q_031 022 859 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_031 023 860 Via S.Luca
OBSOLETA   Mezza 
luna  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_031 024 861 Via S.Luca
OBSOLETA   Mezza 
luna  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_032 001 862 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 002 863 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 003 864 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 004 865 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 005 866 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 006 867 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 007 868 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 008 869 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 009 870 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 010 871 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 011 872 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 012 873 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 013 874 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 014 875 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 015 876 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 016 877 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_033 001 878 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 002 879 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 003 880 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 004 881 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 005 882 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 006 883 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 007 884 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_034 001 885 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 002 886 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 003 887 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 004 888 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_034 005 889 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_034 006 890 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_035 001 891 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 002 892 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 003 893 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 004 894 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 005 895 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 006 896 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 007 897 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 008 898 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 009 899 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 010 900 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 011 901 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 012 902 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 013 903 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 014 904 S.P. 38 Disano Proiettore SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 4
Q_035 015 905 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 016 906 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 017 907 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_036 001 908 Via Reolda Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 001 909 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 002 910 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 003 911 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 004 912 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 005 913 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 006 914 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 007 915 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 008 916 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 009 917 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 010 918 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 011 919 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 012 920 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 013 921 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 014 922 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 015 923 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 016 924 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 017 925 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 018 926 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 019 927 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 020 928 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 021 929 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 022 930 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_037 023 931 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 024 932 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 025 933 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 026 934 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 027 935 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 028 936 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 029 937 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 030 938 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 031 939 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 032 940 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 033 941 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 034 942 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 035 943 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 036 944 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 037 945 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 038 946 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 039 947 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 040 948 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 041 949 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 042 950 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 043 951 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 044 952 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 045 953 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 046 954 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 047 955 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 048 956 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 049 957 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 050 958 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 3 250 750 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 051 959 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 052 960 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 053 961 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 054 962 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 055 963 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 056 964 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 057 965 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 058 966 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 059 967 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 060 968 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 061 969 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 062 970 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 063 971 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 064 972 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 065 973 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 066 974 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 067 975 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 068 976 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 069 977 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_038 001 978 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 002 979 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 003 980 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 004 981 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 005 982 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 006 983 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 007 984 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 008 985 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 009 986 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Soppresso Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_038 010 987 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Soppresso Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_038 011 988 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 250 500 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 001 989 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 002 990 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 003 991 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 004 992 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 005 993 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 006 994 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 007 995 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 008 996 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 009 997 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 010 998 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 011 999 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 012 1000 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 013 1001 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 014 1002 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 015 1003 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_039 016 1004 Via G.Galilei Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_039 017 1005 Via G.Galilei Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 001 1006 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 002 1007 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 003 1008 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 004 1009 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 005 1010 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 006 1011 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 007 1012 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 008 1013 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 009 1014 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 010 1015 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 011 1016 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 012 1017 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 013 1018 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 014 1019 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 015 1020 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 016 1021 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 017 1022 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 018 1023 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 019 1024 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 020 1025 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 021 1026 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 022 1027 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 023 1028 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 024 1029 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 025 1030 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 026 1031 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 027 1032 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 028 1033 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 001 1034 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 002 1035 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 003 1036 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 004 1037 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 005 1038 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 006 1039 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 007 1040 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 008 1041 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 3 150 450 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 009 1042 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 010 1043 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 011 1044 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 012 1045 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_041 013 1046 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 015 1047 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_041 016 1048 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 017 1049 Via E. Fermi Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 018 1050 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 019 1051 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 020 1052 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 021 1053 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 022 1054 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 023 1055 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 024 1056 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 025 1057 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 026 1058 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 027 1059 Via E. Fermi Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 028 1060 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 029 1061 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 030 1062 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 031 1063 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 032 1064 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 033 1065 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_042 001 1066 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 002 1067 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 003 1068 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 004 1069 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 005 1070 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 006 1071 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 007 1072 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 008 1073 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 009 1074 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 010 1075 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 011 1076 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_042 012 1077 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 013 1078 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 014 1079 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 015 1080 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 016 1081 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 017 1082 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 018 1083 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 019 1084 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 020 1085 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 021 1086 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 022 1087 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 023 1088 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 024 1089 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 025 1090 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 026 1091 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 027 1092 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 028 1093 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 029 1094 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 030 1095 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 031 1096 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 032 1097 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 033 1098 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 034 1099 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 035 1100 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 036 1101 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 037 1102 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 038 1103 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 039 1104 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 040 1105 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 041 1106 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 042 1107 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 043 1108 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 044 1109 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 045 1110 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 046 1111 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 047 1112 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 048 1113 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 049 1114 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 050 1115 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 051 1116 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 052 1117 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 053 1118 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 054 1119 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 055 1120 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 056 1121 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 057 1122 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_043 001 1123 Via Reolda Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_001 001 1 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 002 2 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 003 3 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 004 4 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 005 5 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 006 6 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 007 7 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 008 8 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 009 9 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 010 10 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 011 11 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 012 12 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 013 13 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 014 14 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 015 15 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 016 16 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 017 17 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 018 18 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 019 19 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 020 20 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 021 21 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 022 22 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 023 23 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 024 24 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 025 25 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 026 26 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 027 27 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 028 28 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 029 29 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 030 30 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 031 31 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 032 32 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 033 33 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 034 34 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 035 35 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 036 36 Via Sabbioni Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 037 37 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 038 38 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 039 39 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 040 40 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 041 41 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 042 42 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 043 43 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 044 44 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 045 45 Papa Giovanni XXIII Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 046 46 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 047 47 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 048 48 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 049 49 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 050 50 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 051 51 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 052 52 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 053 53 Via Roma Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 054 54 S.P. 51 Lanterna Neri SON Sfera in vetro Oltre 30° 4 70 280 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 055 55 S.P. 51 Lanterna Neri SON Sfera in vetro Oltre 30° 4 70 280 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 056 56 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC +Proiettore 250 W SON Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 057 57 S.P. 51 PROIETTORE SON Vetro piano Oltre 30° 1 250 250 Accettabile RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 058 58 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 059 59 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 060 60 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 061 61 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 062 62 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 063 63 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 064 64 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 065 65 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 066 66 Via Sguazzina Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 067 67 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 068 68 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 069 69 Via Sguazzina Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 070 70 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 071 71 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 072 72 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 073 73 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
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Q_001 074 74 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 075 75 Via Pietro Selvatico PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_001 076 76 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 077 77 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 078 78 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 079 79 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Vetro piano Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_001 080 80 Via Pietro Selvatico Fungo Hg Mezza sfera Oltre 30° 1 125 125 Buono RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_001 081 81 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 082 82 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 083 83 S.P. 51 Lanterna Neri SON Lanterna Oltre 30° 3 70 210 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 7
Q_001 084 84 S.P. 51 Lanterna Neri SON Lanterna Oltre 30° 3 70 210 Buono RFC Non conforme  Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 7
Q_001 085 85 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC + PROIETTORE 250 W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 086 86 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 087 87 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 088 88 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 089 89 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 090 90 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 091 91 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 092 92 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 093 93 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 094 94 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 095 95 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 096 96 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 097 97 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 098 98 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 099 99 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 100 100 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 101 101 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 102 102 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 103 103 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 104 104 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 105 105 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 106 106 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 107 107 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 108 108 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 109 109 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 110 110 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 111 111 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 112 112 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 113 113 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 114 114 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 115 115 Via degli Artisti Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 116 116 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 117 117 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 118 118 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 119 119 Via degli Artisti Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 120 120 Via degli Artisti Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 121 121 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 122 122 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 123 123 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 124 124 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 125 125 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 126 126 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 127 127 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 128 128 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 129 129 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 130 130 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 131 131 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 132 132 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC + PROIETTORE 250 W Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 133 133 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 134 134 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 135 135 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 136 136 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 137 137 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 138 138 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 139 139 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 140 140 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 141 141 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 142 142 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 143 143 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 144 144 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 145 145 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_001 146 146 Via degli Artisti OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_001 147 147 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 148 148 S.P. 51 Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 149 149 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 150 150 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 10
Q_001 151 151 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 152A 152 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 152B 153 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 153 154 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 154 155 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 155 156 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_001 156 157 S.P. 51 OBSOLETA ‐ Fungo SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Ammalorato RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 10
Q_001 157 158 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 158 159 S.P. 51 Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RFC Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_001 159 160 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 160 161 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 161 162 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 162 163 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 163 164 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 164 165 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 165 166 S.P. 51 Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_001 166 167 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 167 168 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 168 169 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 169 170 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_001 170 171 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 171 172 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 172 173 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 173 174 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 174 175 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 175 176 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 176 177 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 177 178 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 178 179 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 179 180 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 180 181 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 181 182 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 182 183 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 183 184 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 184 185 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 185 186 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 186 187 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 187 188 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 188 189 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 189 190 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 190 191 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 191 192 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 192 193 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 193 194 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 194 195 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 195 196 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 196 197 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 197 198 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 198 199 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 199 200 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 200 201 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 201 202 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 202 203 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 203 204 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 204 205 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 205 206 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 206 207 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 207 208 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 208 209 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 209 210 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 210 211 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 211 212 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 212 213 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 213 214 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 214 215 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 215 216 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 216 217 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 217 218 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 218 219 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_001 219 220 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 220 221 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 221 222 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 222 223 Viale della Memoria Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_001 223 224 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF lampadina guasta Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 224 225 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 225 226 Via S.Antonio Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 226 227 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 227 228 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 228 229 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 229 230 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 230 231 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 231 232 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 232 233 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 233 234 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 234 235 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 235 236 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 236 237 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 237 238 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 238 239 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 239 240 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 240 241 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 241 242 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 242 243 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 243 244 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 244 245 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 245 246 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 246 247 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 247 248 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 248 249 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 249 250 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 250 251 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 251 252 Via Gatta Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 252 253 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 253 254 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 254 255 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 255 256 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 256 257 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 257 258 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 258 259 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 259 260 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_001 260 261 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_002 001 262 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 002 263 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 003 264 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_002 004 265 Via S.Antonio Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_003 001 266 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 002 267 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 003 268 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 004 269 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 005 270 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 006 271 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_003 006 272 Cimitero Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_004 001 273 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 002 274 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 003 275 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 004 276 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 005 277 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 006 278 Via Papa Luciani OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 007 279 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 008 280 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 009 281 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 010 282 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 011 283 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 012 284 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 013 285 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 014 286 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_004 015 287 Via Aldo Moro OBSOLETA ‐ Fungo Hg Fungo Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 14
Q_005 001 288 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 002 289 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 003 290 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 004 291 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 005 292 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
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Q_005 006 293 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 007 294 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 008 295 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 009 296 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 010 297 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 011 298 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 012 299 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 013 300 Via degli Emigranti Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 014 301 Via Aldo Moro Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_005 015 302 Via Aldo Moro Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_006 001 303 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 002 304 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 003 305 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 004 306 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 005 307 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 006 308 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 007 309 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 008 310 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 009 311 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 010 312 Via Roma Fungo SON Fungo 0° ‐ LFS (Non conform 1 70 70 Buono Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 9
Q_006 011 313 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 012 314 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 013 315 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_006 014 316 Via Roma PROIETTORE SON Vetro piano 0° 2 110 220 Buono Assente 1x70W ‐ 1x150W Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_007 001 317 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 002 318 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 003 319 Via Sguazzina Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 004 320 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 005 321 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 006 322 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 007 323 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 008 324 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 009 325 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 010 326 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 011 327 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 012 328 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 013 329 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 014 330 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 015 331 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 016 332 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 017 333 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 018 334 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 89 89 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 019 335 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 020 336 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 021 337 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 022 338 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 023 339 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 024 340 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 025 341 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_007 026 342 Via Mons. F. Canella Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_008 001 343 Via Sabbioni Aec Led ‐ 6 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_008 002 344 Via Sabbioni Aec Led ‐ 4 m LED Vetro piano 0° 1 60 60 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_009 001 345 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 002 346 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 003 347 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 004 348 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 005 349 Via Pietro Selvatico Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- immediato 1
Q_009 006 350 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 007 351 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 008 352 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 009 353 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 010 354 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 011 355 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 012 356 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 013 357 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 014 358 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 015 359 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 016 360 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 017 361 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 018 362 Via Antonio Canova Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 019 363 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 020 364 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 021 365 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
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Q_009 022 366 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 023 367 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 024 368 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 025 369 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 026 370 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 027 371 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 028 372 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 029 373 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 030 374 Via Andrea Palladio Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 031 375 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 032 376 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 033 377 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 034 378 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 035 379 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 036 380 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 037 381 Via Andrea Palladio Campana SON Coppa in vetro Oltre 30° 1 70 70 Accettabile Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_009 038 382 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 039 383 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 040 384 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 041 385 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 042 386 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 043 387 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 044 388 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 045 389 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 046 390 P.zza P. Selvatico Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok - Verificare inclinazione --- --- 2
Q_009 047 391 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 048 392 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 049 393 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_009 050 394 Via Pietro Selvatico Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_010 001 395 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 3 100 300 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 002 396 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 003 397 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 004 398 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 005 399 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 006 400 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 007 401 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 008 402 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 009 403 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 010 404 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 011 405 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 012 406 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 013 407 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 014 408 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 015 409 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 016 410 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 017 411 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 018 412 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 019 413 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 020 414 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 021 415 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 022 416 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 023 417 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 024 418 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 025 419 Via S. Francesco Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_010 026 420 Via S. Francesco Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 2 100 200 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 001 421 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 002 422 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 003 423 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 004 424 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 005 425 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 006 426 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 007 427 Via S.Zeno Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RFC Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_011 008 428 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 009 429 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 010 430 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 011 431 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 012 432 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 013 433 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 014 434 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 015 435 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 016 436 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 017 437 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 018 438 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_011 019 439 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 020 440 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 021 441 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 022 442 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 023 443 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 024 444 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 025 445 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_011 026 446 Via S.Zeno Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RFC Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_012 001 447 Via Pra Bassi AEG Hg Coppa in vetro fino a 15° 1 250 250 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_013 001 448 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 002 449 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 003 450 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 004 451 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_013 005 452 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_014 001 453 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 002 454 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 003 455 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 004 456 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 005 457 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 006 458 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 007 459 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 008 460 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 009 461 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 010 462 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 011 463 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 012 464 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 013 465 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 014 466 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 015 467 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_014 016 468 Via Santa Giustina Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 70 70 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_015 001 469 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 002 470 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 003 471 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 004 472 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 005 473 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 006 474 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 007 475 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 008 476 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 009 477 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 010 478 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 011 479 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 012 480 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 013 481 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 014 482 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 015 483 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 016 484 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 017 485 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 018 486 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 019 487 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 020 488 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 021 489 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 022 490 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 023 491 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 024 492 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 025 493 Via S.Leopoldo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_015 026 494 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 027 495 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 028 496 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 029 497 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 030 498 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 031 499 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 032 500 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 033 501 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 034 502 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 035 503 Via Pelosa Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 036 504 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 037 505 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 038 506 Via Pelosa/Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 039 507 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 040 508 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 041 509 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 042 510 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 043 511 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_015 044 512 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 045 513 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 046 514 e Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 047 515 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 048 516 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 049 517 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 050 518 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 051 519 Via Montegalda Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_015 052 520 Via Montegalda Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_016 001 521 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 002 522 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 003 523 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 004 524 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 005 525 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 006 526 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 007 527 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 008 528 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 009 529 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 010 530 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 011 531 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 012 532 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 013 533 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 014 534 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 015 535 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 016 536 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 017 537 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 018 538 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 019 539 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 020 540 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 021 541 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 022 542 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 023 543 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 024 544 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 025 545 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 026 546 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 027 547 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 028 548 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 029 549 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 030 550 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 031 551 Via Borgo S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 032 552 Via Borgo S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_016 033 553 Via Borgo S.Maria Fungo Hg Fungo Oltre 30° 2 125 250 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_016 034 554 Via Borgo S.Maria Fungo Hg Fungo Oltre 30° 2 125 250 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 13
Q_016 035 555 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 036 556 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 037 557 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 038 558 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 039 559 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 040 560 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 041 561 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 042 562 Via Borgo S.Maria Aec Ecolo Hg Vetro piano 0° 1 125 125 Buono RCF Conforme Conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni ‐‐‐ 6
Q_016 043 563 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 044 564 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 045 565 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 046 566 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 047 567 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 048 568 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 049 569 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 050 570 Via S.Maria Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_016 051 571 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 052 572 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 053 573 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_016 054 574 Via Borgo S.Maria PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 250 500 Accettabile Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_017 001 575 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 002 576 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 003 577 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 004 578 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 005 579 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 006 580 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 007 581 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 008 582 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 009 583 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 010 584 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
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Q_017 011 585 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 012 586 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 013 587 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 014 588 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 015 589 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 016 590 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 017 591 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 018 592 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 019 593 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_017 020 594 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 021 595 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 022 596 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 023 597 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_017 024 598 Via Sant'Agata Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_018 001 599 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 002 600 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 003 601 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 004 602 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_018 005 603 Via Pra Bassi Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_019 001 604 Via Rovere Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_019 002 605 Via Rovere Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 001 606 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 002 607 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 003 608 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 004 609 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 005 610 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 006 611 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 007 612 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 008 613 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 009 614 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 010 615 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 011 616 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 012 617 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 013 618 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 014 619 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 015 620 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_020 016 621 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 001 622 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 002 623 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 003 624 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 004 625 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 005 626 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 006 627 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 007 628 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 008 629 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 009 630 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 010 631 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 011 632 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 012 633 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 013 634 Via S. Gaetano Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 014 635 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 015 636 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto RCF Contattore su palo Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_021 016 637 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 017 638 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 018 639 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 019 640 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 020 641 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 021 642 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 022 643 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 023 644 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 024 645 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 025 646 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 026 647 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 027 648 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 028 649 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 029 650 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 030 651 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 031 652 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 032 653 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 033 654 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 034 655 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 035 656 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 036 657 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_021 037 658 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 038 659 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 039 660 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 040 661 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 041 662 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 042 663 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 043 664 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 044 665 Via Molini Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 045 666 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 046 667 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 047 668 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 048 669 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 049 670 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 050 671 Via Chiesa Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_021 051 672 Via Chiesa AEG Hg Coppa in vetro fino a 15° 1 250 250 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_021 052 673 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 053 674 Via Chiesa AEG SON Aperto fino a 15° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 4
Q_021 054 675 Via Chiesa AEG SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_021 055 676 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 056 677 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 057 678 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 058 679 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 059 680 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 060 681 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 061 682 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto RCF + PROIETTORE 70W Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 062 683 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 2 125 250 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_021 063 684 Via Chiesa Fivep ‐ Orio Hg Aperto fino a 15° 1 125 125 Obsoleto RCF spento Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_021 064 685 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 1 400 400 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 065 686 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 1 400 400 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 066 687 Via Chiesa PROIETTORE Halogen Vetro piano Oltre 30° 1 1000 1000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 067 688 Via Chiesa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_021 068 689 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 069 690 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 070 691 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5
Q_021 071 692 Via Chiesa PROIETTORE JM Vetro piano Oltre 30° 2 1000 2000 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 5

Q_022 001
693

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 002
694

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 003
695

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 004
696

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 005
697

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 006
698

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 007
699

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 008
700

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 009
701

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 010
702

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 011
703

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 012
704

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 013
705

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 014
706

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 015
707

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 016
708

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 1 100 100 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 017
709

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_022 018
710

Via Chiesa/nuova lottizzazione Aec Ecolo SON Vetro piano 0° 2 70 140 Buono assente
linea non ancora messa in 
funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2

Q_023 001 711 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 002 712 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1



Localizzazione

ID Codice 
Quadro

Codice 
Punto 
Luce

N. 
Progressi
vo Palo

Via, Vicolo, Piazza Marca e Modello 
Armatura

Tipo 
Lampada Diffusore Inclinazione

n° 
Lampade 
per Punto 

Luce

Potenza 
Lampade

Potenza 
Punto Luce Stato Armatura Controllo Flusso 

Apparecchio Note: conformità alla LR
22/97

conformità alla 
LR 17/09 Tempi di adeguamento

Sostituzione-
Adeguamento corpo 

illumnante

Correzione 
Inclinazione

Somma 
anomalie

Identificativo Caratteristiche Apparecchi Conformità Adeguamenti

Q_023 003 713 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente senza fusibile Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 004 714 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 005 715 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 006 716 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 007 717 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 008 718 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 009 719 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 010 720 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 011 721 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_023 012 722 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 001 723 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 002 724 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 003 725 Via Pelosa b Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_024 004 726 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 005 727 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 006 728 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 007 729 Via Pelosa b Disano Proiettore SON Vetro Piano 0° ‐ LFS (Non conform 4 250 1000 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_024 008 730 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 009 731 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 010 732 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 011 733 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 012 734 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 013 735 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 014 736 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 015 737 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 016 738 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 017 739 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 018 740 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 019 741 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 020 742 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 021 743 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 022 744 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 023 745 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 024 746 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 025 747 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 026 748 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 027 749 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF manca armatura Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 028 750 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 029 751 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 030 752 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 031 753 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 032 754 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 033 755 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 034 756 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 035 757 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 036 758 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 037 759 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF spento Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 038 760 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 039 761 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 040 762 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_024 041 763 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 042 764 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 043 765 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_024 044 766 S.P. 72 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 70 70 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_025 001 767 Via Pelosa b Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF crepuscolare rotto Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_026 001 768 Via Pelosa b AEG SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_027 001 769 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 002 770 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 003 771 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 004 772 S.P. 72 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 005 773 Via S. Marco Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_027 006 774 Via S. Marco Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_027 007 775 Via S. Marco Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_027 008 776 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 009 777 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 010 778 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 011 779 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 012 780 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 013 781 Via S. Giovanni Disano Clima SON Aperto Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 2
Q_027 014 782 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 015 783 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 016 784 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_027 017 785 Via S. Marco Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_028 001 786 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 002 787 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 003 788 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 004 789 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 005 790 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 006 791 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 007 792 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 008 793 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 009 794 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 010 795 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 011 796 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 012 797 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 013 798 Via Capodivacca Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_028 014 799 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 015 800 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 016 801 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_028 017 802 Via Capodivacca Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 001 803 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 002 804 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano 0° 3 100 300 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 0
Q_029 003 805 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 004 806 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_029 005 807 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 006 808 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 007 809 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 008 810 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 009 811 Via S. Paolo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 010 812 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 011 813 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 012 814 Via S. Matteo Sfera SON Sfera in vetro Oltre 30° 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_029 013 815 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 014 816 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 015 817 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 016 818 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 017 819 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 018 820 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 019 821 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 020 822 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 021 823 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 022 824 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 023 825 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 024 826 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 025 827 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_029 026 828 Via S. Paolo Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_030 001 829 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 002 830 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 003 831 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 004 832 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 005 833 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 006 834 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 007 835 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 008 836 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_030 009 837 Via Graspara Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_031 001 838 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 002 839 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 003 840 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 004 841 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 005 842 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 006 843 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 4 70 280 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 007 844 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 008 845 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 009 846 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 010 847 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 011 848 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 012 849 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 013 850 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 014 851 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 015 852 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 016 853 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 017 854 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 018 855 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 019 856 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 020 857 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
Q_031 021 858 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23
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Q_031 022 859 Via S.Luca OBSOLETA ‐ Mezza  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_031 023 860 Via S.Luca
OBSOLETA   Mezza 
luna  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_031 024 861 Via S.Luca
OBSOLETA   Mezza 
luna  JM Mezza Sfera Oltre 30° 2 70 140 Ammalorato Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 23

Q_032 001 862 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 002 863 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 003 864 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 004 865 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 005 866 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 006 867 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 007 868 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 008 869 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 009 870 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 010 871 Via S.Luca Disano Clima SON Fungo Oltre 30° 1 100 100 Buono Assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 9
Q_032 011 872 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 012 873 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 013 874 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 014 875 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 015 876 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_032 016 877 Via S.Luca PLAFONE SON Vetro Piano Oltre 30° 3 n.c. 100 Buono Assente spenti Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 3
Q_033 001 878 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 002 879 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 003 880 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_033 004 881 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 005 882 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 006 883 S.P. 38 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_033 007 884 S.P. 38 Aec Ecolo SON Vetro Piano 0° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ ‐‐‐ 2
Q_034 001 885 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 002 886 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 003 887 S.P. 38 Fivep ‐ Nova Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_034 004 888 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_034 005 889 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_034 006 890 S.P. 38 Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 125 125 Obsoleto Assente Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_035 001 891 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 002 892 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 003 893 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 004 894 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 005 895 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 006 896 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 007 897 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 008 898 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 009 899 Viale Europa Sfera Hg Sfera in vetro Oltre 30° 1 125 125 Accettabile Assente linea non in funzione Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 27
Q_035 010 900 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 011 901 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 012 902 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 013 903 Viale Europa Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 014 904 S.P. 38 Disano Proiettore SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 4
Q_035 015 905 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 016 906 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_035 017 907 S.P. 38 Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Accettabile Assente linea non in funzione Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_036 001 908 Via Reolda Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 001 909 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 002 910 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 003 911 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 004 912 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 005 913 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 006 914 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 007 915 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 008 916 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 009 917 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 010 918 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 011 919 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 012 920 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 013 921 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 014 922 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 015 923 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 016 924 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 017 925 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 018 926 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 019 927 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 150 300 Buono RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 020 928 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 021 929 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 022 930 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_037 023 931 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 024 932 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 025 933 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 026 934 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 027 935 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 028 936 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 029 937 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 030 938 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 031 939 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 032 940 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 033 941 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 034 942 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 035 943 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 036 944 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 037 945 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 038 946 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 039 947 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 040 948 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 041 949 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 042 950 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 043 951 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 044 952 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 045 953 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 046 954 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 047 955 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 048 956 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 049 957 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 050 958 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 3 250 750 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 051 959 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 052 960 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 053 961 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 054 962 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 055 963 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 056 964 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 057 965 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 058 966 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 059 967 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 060 968 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 061 969 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 062 970 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 063 971 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 064 972 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 065 973 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 066 974 S.P. 51 Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 150 150 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_037 067 975 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 068 976 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_037 069 977 Parcheggio Iper Lando Disano SON Coppa PVC 0° ‐ LFS (Non conform 2 150 300 Buono RCF Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_038 001 978 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 002 979 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 003 980 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 004 981 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 005 982 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 006 983 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 007 984 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 008 985 Via Lissaro Fivep ‐ Nova SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Non conforme Adeguare in funzione della potenza 15 anni immediato 2
Q_038 009 986 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Soppresso Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_038 010 987 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Soppresso Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_038 011 988 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 250 500 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 001 989 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 002 990 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 003 991 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 004 992 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 005 993 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 006 994 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 007 995 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 008 996 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 009 997 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 010 998 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 011 999 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 012 1000 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 013 1001 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 014 1002 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_039 015 1003 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_039 016 1004 Via G.Galilei Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_039 017 1005 Via G.Galilei Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 001 1006 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 002 1007 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 003 1008 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 004 1009 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 005 1010 Via G.Galilei Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 006 1011 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 007 1012 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 008 1013 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 009 1014 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 010 1015 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 011 1016 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 012 1017 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 013 1018 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 014 1019 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 015 1020 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 016 1021 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 017 1022 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 018 1023 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 019 1024 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 020 1025 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 021 1026 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 022 1027 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 023 1028 Via A. Volta Fivep ‐ Orio SON Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 100 100 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 2
Q_040 024 1029 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 025 1030 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 026 1031 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 027 1032 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_040 028 1033 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 001 1034 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 002 1035 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 003 1036 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 004 1037 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 005 1038 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 006 1039 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 007 1040 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 008 1041 Via A. Volta Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 3 150 450 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 009 1042 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 010 1043 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 011 1044 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 012 1045 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_041 013 1046 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 015 1047 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Aperto 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 8
Q_041 016 1048 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 017 1049 Via E. Fermi Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 018 1050 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 019 1051 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 020 1052 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 021 1053 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 022 1054 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 023 1055 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 024 1056 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 025 1057 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 026 1058 Via E. Fermi Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 027 1059 Via E. Fermi Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 028 1060 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 029 1061 Via Lissaro Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono TN‐MN Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_041 030 1062 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 031 1063 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 032 1064 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_041 033 1065 Via Lissaro Fivep ‐ Orio Hg Coppa in vetro 0° ‐ LFS (Non conform 1 250 250 Obsoleto TN‐MN Non conforme Non conforme Adeguare entro 2 anni 2 anni immediato 6
Q_042 001 1066 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 002 1067 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 003 1068 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 004 1069 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 005 1070 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 006 1071 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 007 1072 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 008 1073 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 009 1074 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 010 1075 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 011 1076 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
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Q_042 012 1077 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 013 1078 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 014 1079 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 015 1080 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 016 1081 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 017 1082 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 018 1083 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 019 1084 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 020 1085 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 021 1086 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 022 1087 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 023 1088 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 024 1089 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 025 1090 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 026 1091 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 027 1092 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 028 1093 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 029 1094 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 030 1095 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 031 1096 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 032 1097 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 2 100 200 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 033 1098 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 034 1099 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 035 1100 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 036 1101 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 037 1102 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 038 1103 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 039 1104 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 040 1105 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 041 1106 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 042 1107 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 043 1108 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 044 1109 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 045 1110 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 046 1111 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 047 1112 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 048 1113 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 049 1114 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 050 1115 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 051 1116 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 052 1117 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 053 1118 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 054 1119 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 055 1120 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 056 1121 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_042 057 1122 Viale dell'Industria Aec Lunoide Color SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Accettabile RCF Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1
Q_043 001 1123 Via Reolda Aec Lunoide SON Vetro Piano fino a 15° 1 100 100 Buono assente Conforme Conforme Corpo ok ‐ Verificare inclinazione ‐‐‐ immediato 1


